附件

检查项目存在的主要问题及处理意见一览表

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	1
	环东海域新城翔安区逸夫小学扩建项目
	建设

单位
	厦门市翔安区逸夫小学

厦门翔发地产有限公司
	黄青松

洪祥鹤
	装饰装修
	一、质量安全行为

1、转料平台搭设前，未向作业人员进行安全技术交底，记5分；

2、施工单位6月16日开展的季度检查未留下可追溯的相片，记5分；

3、监理单位2022年4月20日季度检查无整改反馈照片，记监理单位5分。

二、实体质量抽查抽测

1、地下室个别灯槽穿越风管防火包裹；

2、地下室部分风管抗震支架设置不足、风管末端未设置固定支架；

3、地下室部分管道抗震支架设置不足、泵房消防管道未设置抗震支架；

5、地下室风管穿越风机房墙体防火阀两侧两米范围内防火包裹不到位；

6、地下室局部成排管道、桥架宽度＞1.2米未设置喷淋下喷头；

7、人防区外墙、临空墙防爆波阀门与墙体间存在卡箍管件；

8、泵房风管穿越地下室顶板处漏水；

9、水泵房控制间控制柜下方未封闭；

10、地下室局部已安装完整的桥架、灯槽、配电柜无接地措施，发现3处，记3分。
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P6档一次，对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	福建三建工程有限公司
	苏胜康
	
	
	

	
	
	监理

单位
	福建新时代项目管理有限公司
	李丽

石羡
	
	
	

	2
	火炬智能制造产业园三期（主体工程）
	建设

单位
	厦门火炬集团有限公司
	柯建福
	装饰装修
	一、质量安全行为

1、监理单位未按规定编制塔吊基础（危大工程）、幕墙施工（危大工程）监理实施细则，记3分。


	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	中国建筑第四工程局有限公司
	何卓杰
	
	
	

	
	
	监理

单位
	东南建设管理有限公司
	郭锡超
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	3
	2021年厦门市翔安第一中学（初、高中部）正本清源改造工程
	建设

单位
	厦门市翔安第一中学

厦门市翔安市政集团水务管理有限公司
	许金绿

刘加转
	预验收
	一、质量安全行为

1、监理单位季度检查未留下可追溯影像资料，记监理5分。
	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	福建筑美建设有限公司
	孙丽
	
	
	

	
	
	监理

单位
	厦门中建东北工程管理有限公司
	孙毅青
	
	
	

	4
	厦门航空产业启动区项目
	建设

单位
	厦门航空工业建设发展有限公司
	吴灿平
	主体
	一、质量安全行为

1、塔吊监理实施细则无针对性，记监理单位3分。


	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	中城投集团第八工程局有限公司
	黄梅玲
	
	
	

	
	
	监理

单位
	福建光正工程项目管理有限公司
	王紫剑
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	5
	中创新航厦门三期一阶段产线及生活配套项目施工总承包工程（施工）
	建设

单位
	中创新航科技（福建）有限公司
	林恺
	主体
	一、质量安全行为

1、抽查深基坑开挖及支护工程监理实施细则，未对施工单位的深基坑识别、论证、交底验收进行明确要求，记监理单位3分。

	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	中建三局集团有限公司
	潘洪
	
	
	

	
	
	监理

单位
	厦门建实工程管理有限公司
	王贵能
	
	
	

	6
	宝隆实业改建项目（二期）
	建设

单位
	厦门市翔安宝隆实业有限公司
	陈水敬
	主体
	一、质量安全行为

1、塔吊安拆监理实施细则无针对性，记3分。


	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	福建同福兴建设工程有限公司
	黄泉镇
	
	
	

	
	
	监理

单位
	天和国咨控股集团有限公司
	陈环兴
	
	
	

	7
	延江股份高端医卫新材料产业化项目
	建设

单位
	厦门延江新材料股份有限公司
	杨文忠
	主体
	一、质量安全行为

1、2#厂房1层混凝土观感验收会议纪要设计单位未盖章。

二、实体质量抽查抽测

1、2#厂房1层5-3/5-H、5-5/5-H轴梁柱节点设计强度C40，回弹强度推定值为37.7MPa、36.9MPa，不符合设计要求。

三、施工安全抽查抽测

1、查各类扣件各3个，共计1个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩未达40N·m，记1分。

四、消防隐患排查

1、钢筋加工场灭火器失效，发现1处，记1分；

2、宿舍内发现使用高功率电器。
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P6档一次，对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	厦门市同安区第一建筑工程公司
	陈炳蔚
	
	
	

	
	
	监理

单位
	厦门中建东北工程管理有限公司
	郑智羽
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	8
	厦门市翔安招商集团有限公司办公场地装修工程
	建设

单位
	厦门坤煌房地产开发有限公司

厦门市翔安招商集团有限公司
	叶文礼

许鹏
	预验收
	一、质量安全行为

1、未见监理单位公司检查记录，记监理单位5分。
	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P5档一次。

	
	
	施工

单位
	福建泰盛通达建筑工程有限公司
	杨明清
	
	
	

	
	
	监理

单位
	福建福屹工程管理有限公司
	应臻宏
	
	
	

	9
	华联电子翔安工业园项目装修装饰工程
	建设

单位
	厦门华联电子股份有限公司
	徐伟彬
	预验收
	一、质量安全行为

1、监理单位未每季度开展检查，记监理单位5分。
	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P5档一次。

	
	
	施工

单位
	美华建设有限公司
	刘刚波
	
	
	

	
	
	监理

单位
	江西省鑫洪工程项目管理有限公司
	王明珠
	
	
	

	10
	凯漫（厦门）酒店有限公司装修工程
	建设

单位
	厦门市绿源水产种苗有限公司

凯漫（厦门）酒店有限公司
	陈水源

陈胜利
	预验收
	一、质量安全行为

1、施工单位应到9人，实到3人，记3分；

2、施工单位郭贤聪、柳鑫、吴国川、吴剑聪、陈燕芳、曾莉莎未到岗且未在“项目监管系统 ”登记留痕，记3分。

二、实体质量抽查抽测

1、2层强电井内2AL配电箱进线电缆WDZ-YJY-4×70+35，现场采用4×35+1×16，记3分；

2、2层强电井道内新增桥架未与接地干线连接，记1分；

3、2层走道吊顶内照明线路存在裸线，或金属软管超长，记1分。
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	中消佳美建设有限公司
	郭贤聪
	
	
	

	
	
	监理

单位
	/
	/
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	11
	内田溪五星社区排口污水处理站及调蓄池工程
	建设

单位
	厦门市翔安区市政园林绿化中心

厦门市翔安市政集团水务管理有限公司
	李少枫

李植
	基坑
	一、质量安全行为

1、基坑支护开挖、挖掘时机康天仕、柯贤钧2人安全技术交底安全员未签字，记施工5分；

2、施工8月份旬检、6月8日季度检查记录无质量检查内容；

3、施工、监理单位均未建立危大工程安全管理档案；

4、监理单位未对基坑危大工程专项巡视检查；

5、监理单位4月15日季度检查记录无质量检查内容。

二、施工安全抽查抽测

1、基坑监测点S19附近堆载水泥，不满足基坑支护方案要求，记3分；

2、基坑监测点S19、S20已磨损，基坑监测点S21被钢板覆盖，不满足规范要求。
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P6档一次，对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	中京銮泰集团有限公司
	林燕燕
	
	
	

	
	
	监理

单位
	福建省京闽工程顾问有限公司
	鄢世锋
	
	
	

	12
	强力巨彩LED显示屏产业园项目（二期）
	建设

单位
	厦门强力巨彩光电科技有限公司
	范邦雄
	地下室
	一、质量安全行为

1、塔式起重机安装监理实施细则无针对性，记监理单位3分。
	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	中国建筑第六工程局有限公司
	李绍平
	
	
	

	
	
	监理

单位
	驿涛工程集团有限公司
	林参谋
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	13
	欧厝幼儿园
	建设

单位
	厦门市翔安区教育局

厦门翔发地产有限公司
	杨桦

颜少敏
	主体
	一、质量安全行为

1、抽查外架班组安全技术交底，发现3人未按要求进行安全技术交底，记5分；

2、基坑边坡作业前，未对作业人员进行安全技术交底，记5分；

3、主体已施工至屋面层，地基子分部验收记录不符合要求（龄期未到）；

4、项目部未按要求每月开展自查，记5分；

5、监理单位未组织脚手架主要材料进场检查验收。

二、实体质量抽查抽测

1、一层6交E轴梁柱节点设计值C35，回弹推定值34.2MPa，不符合设计要求；

2、抽查1层至2层13~14/D~E轴梯板厚度，上跑2段设计值170mm，实测值125mm、126mm、131mm，平均值127.3mm不符合设计要求，记3分；

3、4层柱钢筋接头（直径20）未送检，记3分。

三、施工安全抽查抽测

1、抽查屋面层梁板模板支撑架，梁边立杆纵横距不符合方案和规范要求，发现5处，记1分；

2、抽查屋面板梁板模板支撑架，未按规范要求设置水平拉杆、斜杆，发现5处，记1分；

3、模板支撑架未经监理单位验收，进入下一道工序，发现一个检验批，记3分；

4、抽查首层外架3类扣件各3个，共2个扣件螺栓拧紧扭力矩未达40N·m，记2分；

5、TN-S配电系统多处(钢筋加工场、洗车台)PE干线串联，PE线线径不符合规范要求；

6、4层外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施，发现2处，记2分；

7、楼梯模板支撑架下部采用U型支托。
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P5档一次，对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	福建沧宏晟建设工程有限公司
	李胜
	
	
	

	
	
	监理

单位
	厦门兴信实投资顾问有限公司
	邱予恬
	
	
	

	14
	茂晶光电VR光学镜头生产厂房及辅助设施用房-1#2#5#厂房一期内装工程
	建设

单位
	茂晶光电（厦门）有限公司
	蔡清福
	预验收
	一、质量安全行为

1、基坑边坡支护钢板监理细则无针对性。
	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	福建易凯建设有限公司
	王志娟
	
	
	

	
	
	监理

单位
	福建宇宏工程项目管理有限公司
	张树浩
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	15
	著赫（厦门）科技园二期
	建设

单位
	著赫（厦门）实业发展集团有限公司
	杨和生
	主体
	一、质量安全行为

1、2021年11月17日至今的施工日记项目经理未签字，个别天数有记录人签字，记3分；

2、悬挑脚手架交底针对性不强；

3、项目技术负责人对施工现场主要状况不了解，记3分；

4、未提供扣件扭力矩抽测记录。

二、实体质量抽查抽测

1、M1厂房三层柱节点12/B，设计值C40，回弹推定值31.4MPa，记5分；

2、M1厂房三层柱节点12/C，设计值C40，回弹推定值36.9MPa；

3、M1厂房三层~四层上跑1段梯板厚度设计值200mm，实测170mm、167mm、170mm，上跑2段梯板厚度设计值200mm，实测165mm、165mm、160mm，记6分。

三、施工安全抽查抽测

1、基坑北侧出现坍塌现象，发现一处，记3分；

2、M1厂房7层梁板支撑架水平拉杆、扫地杆漏设9处，记3分；

3、抽查M1厂房三层外架各类扣件螺栓拧紧扭力矩，发现2个达不到40N.m，记2分；

4、M1厂房三层外脚手架连墙件漏设1处，记1分；

5、M1厂房三层楼层、5层施工电梯未做临边防护、外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施的，发现3处，记3分。

四、建筑起重机械

塔吊：闽DA-T19672

1、塔吊顶部和平衡臂臂端的红色障碍灯失效（B类）；

2、塔吊主电缆用铁线绑扎，不符合要求（B类）。

施工电梯：闽DE-S12147  1、施工升降机5层层门楼未安装，无防护措施（B类）。
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P6档一次，对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	厦门市中靖建设工程有限公司
	李海明
	
	
	

	
	
	监理

单位
	厦门厦信建设工程监理有限公司
	郑顺达
	
	
	

	16
	厦门市翔安职业技术学校新校区项目（施工）
	建设

单位
	厦门市翔安职业技术学校

厦门市翔发集团有限公司
	简顺展

郑永尊
	主体
	一、质量安全行为

1、监理单位未针对性编制悬挑外架、悬挑卸料平台安全监理实施细则，记监理3分。
	责令改正（整改）。对监理单位记录信用监管行为P6档一次。

	
	
	施工

单位
	厦门特房建设工程集团有限公司
	林美珍
	
	
	

	
	
	监理

单位
	厦门勤奋建设工程监理有限公司
	勾洋
	
	
	

	序号
	工程名称
	责任主体
	项目

负责人
	形象进度
	主要问题
	处理意见

	17
	首创翔安X2019P04项目
	建设

单位
	厦门首京置业有限公司
	汪浩
	装饰装修
	一、质量安全行为

1、多层区共18台吊篮，项目部仅提供核查4名操作工人证件，安全员未在吊篮安全技术交底签字，记施工5分；

2、外墙内保温材料、雨污水管均未在“项目监管系统”进行报审，记施工4分，监理2分；

3、7月31日监理通知反馈单未整改完成，记施工1分；

4、幕墙施工前未在“项目监管系统”进行填报，记施工1分；

5、雨污水管道（D300、D400）未送检。

二、实体质量抽查抽测

1、3#楼地下室D1-5~D1-6/D1-J~D1-K框梁11存在孔洞、蜂窝、麻面、夹渣未按专项方案修补，已进入下一道工序，记5分。

三、施工安全抽查抽测

（一）高处作业（2#楼3层）

1、2#楼3层脚手架离墙间距大于150mm未设置安全防护，发现2处，记2分；

2、4#楼2至3层楼梯临边防护设置不到位；

3、4#楼3层东南侧1处阳台玻璃未安装，临边防护设置不到位。

（二）临时用电

1、楼层内电缆线随意拖地未采取绝缘措施。

四、建筑起重机械

（一）2#楼2#高处作业吊篮300877（不合格）

1、悬挂机构采用螺栓连接时，存在多处未设置防松措施（A类）；

2、钢丝绳端头固定形式采用绳卡方式固结（A类）。

（二）3#楼21#高处作业吊篮14020183（合格）
	责令改正（整改）。对施工单位记录信用监管行为P6档一次，对监理单位记录信用监管行为P6档一次。
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